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Wie ben ik. 



- 94 leidingen 

- 242 km 

- 63 tot 1200 mm 

- AC, PVC, PE, beton 

- € 150 miljoen 



Probleemschets 

- Oudste leidingen >50 jr 

- Regelmatig breuken 

- Geen inzicht in: 

-actuele toestand 

-risico’s 

-vervangingsmoment 

 

 



Inspectie tot nu 

- Risicovolle punten aanwijzen 

- Opgraven en radarinspectie 

- Fenolftaleïne test 

- Zakbaak/bodemverontreiniging 

 

- Meting op 1 plek 

 

 



Beheerplan 

 
Inspectie 



Risico Inventarisatie 

 



Inspectie AC Leiding 

Persleiding Noorderwagenplein 

- Lengte:       6305 m 

- Materiaal:   Asbestcement 

- Diameter:   400 mm 

- Aanlegjaar: 1966 

 



Resultaten Inspectie 

- Ligging 

- Hoekverdraaiing 

- Voegwijdte 

- Afsluiters/Ontluchters/Inprikkers 

- Wanddikte 

 

 



Afwijkende Ligging 



Hoekverdraaiing 

 

 

Voegwijdte 



Wanddikte 

 

- Uitloging 

- H2S aantasting 



Boorkernen 



Grondonderzoek 

 



Restlevensduur 



Restlevensduur 
Uitloging locatie details 



Restlevensduur Uitloging 



Resultaten Restlevensduur 



Verdere acties  

- Aanpakken zwakke stukken 

- Monitoren risicoplekken 

 

- Reststerkte uitloging 

- Reststerkte H2S aantasting  

- Restlevensduur 

- Vertalen naar beheeracties 

 



VRAGEN? 


